INSPEKTOR SANITARNY
w Czluchowie
SHK.9022.441.2023.MB Czhluchow, 31.03.2023 1.

Samorzadowy Basen
Sportowo — Rekreacyjny
w Czluchowie

ul. Koszalinska 2b
77-300 Czluchow

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.
1230), oraz po przeanalizowaniu:

e parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

* wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;

e zakresu i czestotliwodci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

¢ wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez Powiatowego Panstwowego
Inspektora Sanitarnego w Czluchowie przed wydaniem oceny.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie, przedstawia
ponizej zbiorczg roczng ocene¢ jakosci wody na pltywalni

Samorzadowy Basen Sportowo — Rekreacyjny w Czluchowie,
ul. Koszalinska 2b, 77-300 Czluchéw

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022

1. Zarzadzajacy plywalnia posiadat ustalony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Czluchowie harmonogram pobierania probek wody. Ponadto:
dokumentowal biezace obserwacje wody na pltywalni;

dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;
rejestrowal wyniki pomiaru jakosci wody;

podejmowal stosowne dziatania naprawcze;

prowadzil badania jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Badania jakoSci wody na ptywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych
akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czhichowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Cztuchow
tel. 59 83 41 142, www.psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow@sanepid.gov.pl
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metodykom referencyjnym analiz wody na plywalniach okreslonych w cyt. wyzej

rozporzadzeniu.

3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na plywalnig.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociagu lokalnego Czhichéw, nalezacego do:
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp.z o0.0. Zaklad Wodociagéow i Kanalizacji, ul. Jana III
Sobieskiego 11, 77-300 Czluchow.

W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie wydatl okresowa oceng jakosci
wody nr SHK.9022.993.2022.IRK z dnia 30.12.2022 r., w ktorej stwierdzit, ze woda spetnia

wymagania sanitarne.

4. Ocena jakosci wody na plywalni.

a) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji -1

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogdlem: A&
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej: e
liczba badan wykonanych przez Pafnstwowego Powiatowego 1

Inspektora Sanitarnego w Czluchowie:

Jako$¢é wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym

w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany (mg/l) 0,2 13 0,26 0,29 28,6
Ogodlna liczba mikroorganizméw w temp. 20 /1| 13 23 >300 85,7
36°C £2°C, 44h + 4h ml
Pseudomonas aeruginosa 0 13 0 0 0
jtk/100ml
Prowadzone dzialania naprawcze w celu
poprawy jakosci wody: ¢ Szokowe dozowanie chloru.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cztuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Czluchéw

tel. 59 83 41 142, www .psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow(@sanepid.gov.pl
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b) Woda w niecce basenowej

liczba punktow pobierania probek wody: !
liczba badan ogdtem: 2
. X . ; 24
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej:
1

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitamego w Czluchowie:

Jakos$¢ wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany (mg/1) 0,3 25 0 0 0
Chlor wolny (mg/l) 1 25 0,62 0,72 21,4
Potencjat redox (oksydoredukcyijny) przy Min 750 | 25 705 615 25
elektrodzie AG/AGCI 3,5 m KCL (mV)
Prowadzone dzialania naprawcze w celu ; g - z
poprawy jakosci wody: Kalibracja uktadow kontrolno - pomiarowych

¢) Woda wprowadzana do jaccuzi z systemu cyrkulacji - 2

liczba punktéw pobierania probek wody: ]
liczba badan ogoélem: 3
; y . A 12
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;:
1

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Czluchowie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czhuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Czluchéw
tel. 59 83 41 142, www.psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow@sanepid.gov.pl
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Jakos$¢ wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym

w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany (mg/l) 0,2 13 0,23 0,28 57
Ogodlna liczba mikroorganizmow w temp. 20 jtk/1 13 55 =300 57
36°C £2°C, 44h + 4h ml
Pseudomonas aeruginosa 0 13 34 71 28,5
jtk/100ml
I - Kalibracja uktadéw kontrolno — pomiarowych
Prowadzone dzialania naprawcze w celu Sz0k d e chl
poprawy jakoéci wody: - DZOKowe dozowanie cnloru

d) Woda w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia wytwarzajjce aerozol
wodno — powietrzny — jaccuzi nr 1

liczba punktow pobierania probek wody: !

liczba badan ogdlem: 2
5 i ; ; 24
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrzne;:

liczba badan wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego 1

Inspektora Sanitarnego w Czhuchowie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Czluchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Czluchéw

tel. 59 83 41 142, www .psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow@sanepid.gov.pl
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Jakos¢ wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym okre§lonym
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany (mg/1) 0,3 25 0,33 0,69 38,5
Chlor wolny (mg/l) 1,0 25 1,12 1,90 15,4
Potencjat redox (oksydoredukcyjny) przy Min 750 | 25 707 697 23
elektrodzie AG/AGCI1 3,5 m KCL (mV)

Prowadzone dzialania naprawcze w celu
poprawy jako$ci wody:

Kalibracja uktadéw kontrolno - pomiarowych

¢) Woda w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia wytwarzajace aerozol

wodno — powietrzny — jaccuzi nr 2

liczba punktéw pobierania prébek wody: 1
liczba badan ogotem: =
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j: -
liczba badan wykonanych przez Pafstwowego Powiatowego 1.

Inspektora Sanitarnego w Czhuchowie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cztuchowie

ul. Sobieskiego 4, 77-300 Czhuchow

tel. 59 83 41 142, www.psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow@sanepid.gov.pl
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Jako$¢ wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1230).
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Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany (mg/l) 0,3 23 0,32 0,72 30,1
Chlor wolny (mg/1) 1,0 25 1,10 1,92 23.1
Potencjat redox (oksydoredukcyjny) przy Min 750 | 25 695 686 231
elektrodzie AG/AGCI 3,5 m KCL (mV)
Prowadzone dzialania naprawcze w celu . . g .
papFERY jakvbe woly: Kalibracja uktadow kontrolno - pomiarowych

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskow).

Jakosé cieplej wody uzytkowej odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé¢ woda na plywalniach
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Z powazaniem

Panstwowy
Powlatowy Inspektor Sanitarny
w Czt ie

i MariolarCzajka
Otrzymuja:

1. Adresat (email)
2. ala

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Czluchow
tel. 59 83 41 142, www.psse.czluchow.pl, e-mail psse.czluchow(@sanepid.gov.pl
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